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Protection incendie sur les chantiers

- Introduction

- Implantation du projet Malley-Phare LIRS
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- Fonction et mission d'un chargé de sécurité
- Le cas de Malley-Phare
- Mesures constructives

- Mesures techniques

- Mesures organisationnelles
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Implantation du projet Malley-Phare
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Implantation du projet Malley-Phare
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Caracteristiques générales du batiment

- 96 logements

- 9 studios

- 12 lofts

- 29 appartements de 2.5 pieces
64m - 33 appartements de 3.5 piéces

- 13 appartements de 4 pieces

- 8 chambres «joker»

- Buanderie commune sur les étages

- 6 espaces coworking

- Bar Rooftop
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Plan des installations de chantier
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Plan de la toiture / zone de vie
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Continuité des cages d'escalier / VEV
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Continuité des cages d’escalier / VEV
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Socle du batiment et structure
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Socle du batiment et structure
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Etage technique sur la toiture existante
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Fonction et mission d’'un chargé de sécuritée

« Les chargés de sécurité en protection incendie veillent a la sécurité incendie dans le cadre
des prescriptions applicables et de leur cahier des charges. Il leur incombe de veérifier que les
dispositions relatives a la construction, aux équipements de protection incendie et a
I'organisation ont été prises et restent appliquées »

DPI 12-15/art. 4.3.1al. 1
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Malley Phare

1 - MESURES CONSTRUCTIVES - CHECK-LIST

HEURES

LOCALISATION

CONTROLES

REMARQUES

Echafaudages et revétements

Nombre suffisant des voies d'évacuation et de sauvetage

Dimensionnement des voies d'évacuation

Accessibilité permanente des services d'intervention et de secours

Accessibilité de la borne hydrante

Compartimentage entre le chantier et le batiment en exploitation

« Les chargés de sécurité en protection incendie veillent a la sécurité incendie dans le cadre des prescriptions
applicables et de leur cahier des charges. Il leur incombe de vérifier que les dispositions relatives a la construction,
aux equipements de protection incendie et a I'organisation ont été prises et restent appliquées »

© SBIS 2023
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Malley Phare

2 - MESURES TECHNIQUES - CHECK-LIST
HEURES LOCALISATION CONTROLES REMARQUES

Nombre suffisant des éléments d'extinction

Installation provisoire d'extinction du chantier (sprinkler)

Installation de détection incendie chantier et batiment existant

Installation de sonorisation (mégaphone)

« Les chargés de sécurité en protection incendie veillent a la sécurité incendie dans le cadre des prescriptions
applicables et de leur cahier des charges. Il leur incombe de vérifier que les dispositions relatives a la construction, aux
equipements de protection incendie et a I'organisation ont été prises et restent appliquées »

DPI 12-15/art. 4.3.1 al. 1
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Malley Phare

3 - MESURES ORGANISATIONNELLES - CHECK-LIST
HEURES LOCALISATION CONTROLES REMARQUES

Dégagement des voies d'évacuation

Visibilité des directives d'urgence

Fomation du personnel sur les mesures de prévention incendie

Mise a jour du concept d'évacuation

Emplacement et visibilité des plans d'évacuation du chantier

Emplacement et respect de la zone fumeur

Emplacement et accessibilité des moyens d'extinction

Dimension et visibilité des balisages et indications de secours

Matéraux du chantier (stockage des matériaux combustibles, inflammables etc.)

Affichage du plan de situation avec les places de travail pompier

Installations thermiques — soudage, permis par points chaud

Vérification de la chaine de transmission des alarmes incendie

« Les chargés de sécurité en protection incendie veillent a la sécurité incendie dans le cadre des prescriptions
applicables et de leur cahier des charges. Il leur incombe de vérifier que les dispositions relatives a la construction, aux
équipements de protection incendie et a I'organisation ont été prises et restent appliquées »

DPI 12-15/art. 4.3.1 al. 1
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Les éléments traités dans ce rapport ont été constatés au moment de la visite du chantier. Toutefois, certains points ~ Priorités : 1 = doit étre corrigé immédiatement,

Site Malley Phare - Prilly Date
Confidentialité | Restreinte Horaires
Auteur Olivier Zurcher, Chargé de sécurité Météo
Diffusion XX: Matin N/A
. XX 5 Apreés-midi N/A
G) o XX, Températures
) - — S
; _|= . XX Matin a 10h00 N/A
m p T
- — o XX
> S Aprés-midi a 15h00 N/A°
¢ XX
(D) SIS
'O SBIS SA, Bureau suisse pour la sécurité intégrale:
e Olivier Zurcher, Architecte HES — Chargé de sécurité AEAI
": e Julien Salinier, Consultant en Sécurité
o o Loic Rochat, Chef SBIS Security & Safety
Q e Bernard Mégevand, Directeur Régional — Expert en Protection Incendie
CU peuvent faire 'objet de corrections déja demandées précédemment et planifiées. La direction des travaux est 2 = doit étre corrigé dans les 3 jours,
D: responsable de la mise en application des corrections mentionnées dans ce rapport. La planification et la 3 = doit étre modifié dans les 5 jours,
coordination des travaux relévent de la direction des travaux. Le temps de rédaction de ce rapport est inclus dans 4 = pour information

les heures de service du jour mentionnées ci-dessus.

OBERVATIONS GENERALES
(e}

© SBIS 2023
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Rapport de visite
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1 - MESURES

CONSTRUCTIVES - CHECK-LIST

HEURES

LOCALISATION

CONTROLES

REMARQUES

Echafaudages et revétements

Nombre suffisant des voies d'évacuation et de sauvetage

Dimensionnement des voies d'évacuation

Accessibilité permanente des services d'intervention et de secours

Accessibilité de la borne hydrante

Compartimentage entre le chantier et le batiment en exploitation

2 - MESURES

TECHNIQUES - CHECK-LIST

HEURES

LOCALISATION

CONTROLES

REMARQUES

Nombre suffisant des éléments d'extinction

Installation provisoire d'extinction du chantier (sprinkler)

Installation de détection incendie chantier et batiment existant

Installation de sonorisation (mégaphone)

3 - MESURES

ORGANISATIONNELLES - CHECK-LIST

HEURES

LOCALISATION

CONTROLES

REMARQUES

Dégagement des voies d'évacuation

Visibilité des directives d'urgence

Formation du personnel sur les mesures de prévention incendie

Mise a jour du concept d'évacuation

Emplacement et visibilité des plans d'évacuation du chantier

Emplacement et respect de la zone fumeur

Emplacement et accessibilité des moyens d'extinction

Dimension et visibilité des balisages et indications de secours

Matériaux du chantier (stockage des matériaux combustibles, inflammables etc.)

Affichage du plan de situation avec les places de travail pompier

Installations thermiques — soudage, permis par points chaud

Veérification de la chaine de transmission des alarmes incendie
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Rapport de visite
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NON-CONFORMITES:
Localisation / entreprise Observation Danger / risque Priorité Photographie

N/A
Mesures prises

N/A
Mesures prises

N/A
Mesures prises

N/A
Mesures prises

N/A
Mesures prises
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SBIS SA
Bureau suisse pour la sécurité intégrale

Olivier Zurcher

Chargé de sécurité AEAI

Chemin de Bérée 4c

CH - 1010 Lausanne

Tél. : +41 58 910 70 50 Portable: +41 79 770 06 78

olivier.zuercher@sbis.ch, www.sbis.ch

Rapport de visite
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Mesures constructives

CONTROLES

_| Echafaudages et revétements

Nombre suffisant des voies d'évacuation et de sauvetage

Dimensionnement des voies d'évacuation

Accessibilité permanente des services d'intervention et de secours

Accessibilité de la borne hydrante

Compartimentage entre le chantier et le batiment en exploitation
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Mesures constructives

CONTROLES
i Echafaudages et revétements

Nombre suffisant des voies d'évacuation et de sauvetage

Dimensionnement des voies d'évacuation

Accessibilité permanente des services d'intervention et de secours

Accessibilité de la borne hydrante

Compartimentage entre le chantier et le batiment en exploitation
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Mesures constructives

CONTROLES

Echafaudages et revétements

Nombre suffisant des voies d'évacuation et de sauvetage

Dimensionnement des voies d'évacuation

Accessibilité permanente des services d'intervention et de secours

Accessibilité de la borne hydrante
Compartimentage entre le chantier et le batiment en exploitation
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Mesures constructives s T .

CONTROLES

Echafaudages et revétements

Nombre suffisant des voies d'évacuation et de sauvetage

Dimensionnement des voies d'évacuation

Accessibilité permanente des services d'intervention et de secours

Accessibilité de la borne hydrante

Compartimentage entre le chantier et le batiment en exploitation
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Mesures techniques

CONTROLES

Nombre suffisant des éléments d'extinction

Installation provisoire d'extinction du chantier (sprinkler)

Installation de détection incendie chantier et batiment existant

Installation de sonorisation (mégaphone)
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Mesures organisationnelles

| CONTROLES

Dégagement des voies d'évacuation

Visiblilite des directives d'urgence

Fomation du personnel sur les mesures de prévention incendie

Mise a jour du concept d'évacuation

Emplacement et visibilité des plans d'évacuation du chantier

Emplacement et respect de la zone fumeur

Emplacement et accessibilité des moyens d'extinction

Dimension et visibilité des balisages et indications de secours

Matéraux du chantier (stockage des matériaux combustibles, inflammables etc.)

Affichage du plan de situation avec les places de travail pompier

Installations thermiques — soudage, permis par points chaud

Vérification de la chaine de transmission des alarmes incendie
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Mesures organisationnelles

| CONTROLES

Dégagement des voies d'évacuation

Visiblilite des directives d'urgence

Fomation du personnel sur les mesures de prévention incendie

Mise a jour du concept d'évacuation

Emplacement et visibilité des plans d'évacuation du chantier

Emplacement et respect de la zone fumeur

Emplacement et accessibilité des moyens d'extinction

Dimension et visibilité des balisages et indications de secours

Matéraux du chantier (stockage des matériaux combustibles, inflammables etc.)

Affichage du plan de situation avec les places de travail pompier

Installations thermiques — soudage, permis par points chaud

Vérification de la chaine de transmission des alarmes incendie
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Mesures organisationnelles

CONTROLES

Dégagement des voies d'évacuation

Visibilité des directives d'urgence

Fomation du personnel sur les mesures de prévention incendie

Mise a jour du concept d'evacuation

Emplacement et visibilité des plans d'évacuation du chantier

Emplacement et respect de la zone fumeur

Emplacement et accessibilité des moyens d'extinction

Dimension et visibilité des balisages et indications de secours

Matéraux du chantier (stockage des matériaux combustibles, inflammables etc.)

Affichage du plan de situation avec les places de travail pompier

Installations thermiques — soudage, permis par points chaud

Vérification de la chaine de transmission des alarmes incendie
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EN CAS D’INCENDIE

- Combattre le feu a 'aide des extincteurs.

. -

Si I'incendie ne peut pas étre maitrisé :

- Informer les pompiers : 118
- Informer la loge Vebego du centre commercial : +41 79 557 39 82

- Informer la direction du chantier : +41 79 581 84 22
+4178 755 84 20

- Se rendre immédiatement au point de rassemblement du site. Ne
pas emprunter les ascenseurs ou monte-charge.

- Ordonner I'évacuation aux personnes a proximité.

- Accueillir les personnes, empécher tout départ du point de
rassemblement.

- Se rassembler par entreprise.

- Transmettre immédiatement toute situation anormale (personnes
restées dans les locaux ou ayant besoin d'assistance, autres
dangers etc.) a la direction du chantier.

- Rester au point de rassemblement jusqu’'a nouvel avis.

Page1/2
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Mesures organisationnelles T L.

Uthicio svizzero per a sicurezza intecrale

POINT DE RASSEMBLEMENT
EVACUATION NORD - PARVIS VAUDOISE ARENA

CONTROLES

Dégagement des voies d'évacuation

Visibilité des directives d'urgence
Fomation du personnel sur les mesures de prévention incendie

Mise a jour du concept d'evacuation

Emplacement et visibilité des plans d'évacuation du chantier

Emplacement et respect de la zone fumeur

Emplacement et accessibilité des moyens d'extinction

Dimension et visibilité des balisages et indications de secours POINT DE RASSEMBLEMENT

Matéraux du chantier (stockage des matériaux combustibles, inflammables etc.) EVACUATION SUB'= ENTREE GSREMALLEY

Affichage du plan de situation avec les places de travail pompier

Installations thermiques — soudage, permis par points chaud

Vérification de la chaine de transmission des alarmes incendie

© SBIS SA Page 2/2
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Mesures organisationnelles E L.

Permis par point chaud

Boennt:: (a remplir par I'intervenant)
Entreprise
Ce document est requis pour toute activité impliquant
des flammes ouvertes ou pouvant générer des étincelles.
CONTROLES e ”
jocsThcw/documon L'intervenant prend connaissance des consignes
- H "4 = d'évacuation et des emplacements des moyens
Dégagement des voies d'évacuation Sexfinciion:
Visibilité des directives d'urgence
Ouvrage : Malley Phare
Formation du personnel sur les mesures de prévention incendie Maitre d'Ouvrage (MO) : SUVA
& i o 2 Représentant MO : Consortium Malley Phare
Mise a jour du concept d'évacuation Orit/s e trivall b par
Emplacement et visibilité des plans d'évacuation du chantier
Emplacement et respect de la zone fumeur Analyse de risque et de prévention supplé ires spécifiques aux
travaux par point chaud
Emplacement et accessibilité des moyens d'extinction { paadeimalipe; pontchaid R el e [EEss ceicutal
O Soudage [ Pergage [ poste a souder [ Perceuse O Produits [m}
Dimension et visibilité des balisages et indications de secours S;W.m Sm’ S;emm g;w.,; Bm E
Matériaux du chantier (stockage des matériaux combustibles, inflammables etc.) R R R T T e
O [ Verifier que les appareils sont en parfait état (tension convenable, bon état de postes a souder, tuyaux...)
Affichage du plan de situation avec les places de fravail pompier O LY. /Hetyerlazons dolmued ol aspietlos poussious g
Eloigner, protéger ou couvnir de baches tous les ou §
2 P R R m] u] inflammables, mlammml ceux qui sont placés demt}re les cloisons proches du lieu de travail 8
Installations thermiques — soudage, permis par points chaud g g M GGERGe STpcH] e FokKieS IR Wisoon hyien) ) £
bturer les ouvertures, interstices, fissures .. (avec par exemple des baches, sable, plaques métalliques. ) g
R . - o o - - ] O Disposer a portée immédiate les moyens de lutte contre le feu adaptés au risque et en état de fonctionnement E
Vérfication de la chaine de transmission des alarmes incendie g E Veriier qus les voies de fuite sont dégagées
Autre

La mise hors service du systéme de prévention incendie nécessite faccord du chargé de sécurité
Elément(s) mis hors service

Quelles sont les mesures compensatoires de préventions prévues -

[m} ] Surveiller les points de chute des projections incandescentes

[m} [0 Déposer les objets chauffés sur des supports ne craignant pas la chaleur

Pendant intervention

©SBIS SA Page 1/2
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Mesures organisationnelles p=s L.
Oui  Non
$
(] [m] Inspecter le lieu de travail et remplir le tableau ci-dessous E
m} [0 Remettre la zone dintervention en état i
O [ Sibesoin, faire remetire en service les éléments mis hors service E
CONTROLES O O Informer la direction des travaux de la fin effective des travaux. 3.
Dégagement des voies d'évacuation
Visibilité des directives d'urgence Nom t Prinom e Commentaires signatures
Fomation du personnel sur les mesures de prévention incendie
Mise a jour du concept d'évacuation
Emplacement et visibilité des plans d'évacuation du chantier
Autr 5
Emplacement et respect de la zone fumeur ulres remarques
Emplacement et accessibilité des moyens d'extinction
Dimension et visibilité des balisages et indications de secours
_— Y 3 < 5 Date et signature de l'intervenant (obligatoire)
Matéraux du chantier (stockage des matériaux combustibles, inflammables etc.)
Affichage du plan de situation avec les places de fravail pompier
A Le permis par points chauds (permis feu) doit étre signé par I'intervenant. La direction des
Installations thermiques — soudage, permis par points chaud Tpsnls sty contalia st e,
Vérification de la chaine de transmission des alarmes incendie Zone fumeur :
© SBIS SA Page2/2
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Mesures organisationnelles — Les rondes

SBIS

Schweizerisches Buro fr integrale Sicherheit
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Lm

coordination des travaux relévent de |a direction des travaux. Le temps de rédaction de ce rapport est inclus dans
les heures de service du jour mentionnées ci-dessus.

OBERVATIONS GENERALES

4 = pour information

Site Malley Phare - Prilly Date
Confidentialité |Restreinte Horaires
Auteur Olivier Zircher, Chargé de sécurité Météo
Diffusion XX: Matin N/A
o XX . Aprés-midi N/A
o XX, Températures
> JEE NP =
. %K Matin & 10h00 N/A
-
o XX
Yo Aprés-midi a 15h00 N/A®
o XX
P cecsinsaiay
SBIS SA, Bureau suisse pour la sécurité intégrale:
e Olivier Zurcher, Architecte HES — Chargé de sécurité AEAI
e Julien Salinier, Consultant en Sécurité
* Loic Rochat, Chef SBIS Security & Safety
. Mé d, Directeur Régi — ExpertenF ion Incendie
Les éléments traités dans ce rapport ont été constatés au moment de la visite du chantier. Toutefois, certains points  Priorités : it étre corrigé immédiatement,
peuvent faire I'objet de i déja ges précé et planifiées. La direction des travaux est t étre corrigé dans les 3 jours,
responsable de la mise en ication des i menti dans ce rapport. La planification et la 3 = doit étre modifié dans les 5 jours,
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Ronde de chantier — Malley Phare - Confidentiel 3 ’)J
Site Maliey Phare - Prilly Date. o ol e
(Avtour 2o PAsTh PombARde ﬁ'::l '{/[ ——
I ' ril
ST £ |4 | jafi {
o= _ ‘: i Ti s I T4
a8 e r ﬂﬂ i ‘ :13 B
; . 1 il [ [
; = 000 LEl [ gy
i il
J' ol | T08 |
[ lim |
I il
e [‘n,[‘lr | [r 1 TO6 ] V
N OAde ™ Jiviori |
[ e ﬂ g 1 [tos ‘/ % /i
,’ pp _‘n T .IA‘I T03 V V f/,
e daln b MR = i Vieidt
| R AL
: ~r— i R A4 4
I = i I
| ) b |
. ! égj
4 : 5“@\
e ' 58
£L
> Signature ot date de Fagent(0): |
e i e e Jorsaue o ATanet, L'agent estchargé def ddissdn Jl= 1/ - PR3
toute anomalie dans ce document.
En cas durgence, i contact avec les services dintervention etbe chargé de sécurté incendie. ﬁ/
c de sécurté ncendie chaque semaine.
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Mesures organisationnelles — Visite avec le SDIS Malley

Schweizerisches Biiro fir integrale Sicherheit
i our la sécurité intégrale
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